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Выводы по научно-исследовательской работе  

 

 1) В результате проведенных экспериментальных исследований по ГОСТ 

27296–2012 [2] получены частотные характеристики звукоизоляции 2 (двух) 

фрагментов исследуемых конструкций (см. рисунки 4 и 5). 

2) В соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 [1] определены индек-

сы изоляции воздушного шума Rw  для каждого фрагмента исследуемых конст-

рукций: 

- для конструкции №1:Rw  =  37 дБ; 

- для конструкции №2:Rw  =  44 дБ. 

Применение для заполнения воздушного промежутка звукопоглощающих 

плит «Шуманет-СК НЕО» толщиной 100 мм (конструкция №2) позволило повы-

сить индекс изоляции воздушного шума исследуемой ограждающей конструкции 

(конструкция №1) на величину ∆Rw = 7 дБ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




